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Generatore ad aerosol mod. FKa 3000 E o equivalente

Targa  allarme incendio

Targa  spegnimento in corso

Targa  evacuare il locale

Pulsante blu di prolungamento emergenza

Pulsante giallo di scarica manuale

Pulsante allarme incendio

Contatto magnetico porta

Rivelatore  di fumo in ambiente

Centrale di rivelazione e spegnimento

Pianta piano primo

Pianta piano terra
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